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ABSTRAK 
 
Kawasan Kantor Badan Pusat Statistik Manado adalah kawasan yang sering mengalami genangan 
pada saat musim penghujan. Genangan tersebut menyebabkan kerusakan konstruksi jalan yang 
mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat sekitar dan masyarakat pengguna jalan utama, 
sehingga dilakukan penataan kembali jaringan sistem drainase di kawasan tersebut. 
Sistem drainase direncanakan agar tersambung ke saluran pembuangan (outlet) terdekat yaitu 
saluran primer. Metode analisis yang diterapkan meliputi analisis hidrologi menggunakan distribusi 
log-person III kemudian menghitung debit rencana dengan menggunakan metode rasional  dan 
analisis hidrolika untuk menghitung kapasitas debit saluran eksisting dan saluran baru dengan 
menggunakan rumus Manning. Kedua hasil ini dibandingkan (Qkaps > Qrenc) untuk melihat 
kemampuan dari setiap ruas saluran. 
Berdasarkan hasil analisis di kawasan Kantor Badan Pusat Statistik terdapat 7 ruas saluran eksisting 
dan semua saluran yang ada tidak mampu menampung debit yang ada, sehingga perlu dilakukan 
perbaikan agar saluran yang ada mampu menampung debit yang ada. Selain itu ditambahkan 41 ruas 
saluran yang baru karena sebagian besar dari kawasan tersebut belum memiliki saluran sehingga 
menyebabkan daerah tersebut sering mengalami genangan. 
 
Kata Kunci :  Genangan, Debit rencana, Debit kapasitas, Sistem drainase 
 
PENDAHULUAN 
 
Latar belakang 
Drainase adalah salah satu tindakan teknis 
yang dapat dilakukan untuk menyalurkan air, 
baik yang berasal dari air hujan, rembesan, 
maupun kelebihan air pada suatu lahan/kawasan 
dengan cara mengalirkan, menguras, membuang 
atau mengalihkan air sehingga lahan/kawasan 
tersebut dapat berfungsi secara optimal. 
Kawasan Kantor Badan Pusat Statistik 
Kelurahan Bumi Nyiur Kota Manado merupakan 
salah satu bagian dari Kota Manado yang sering 
mengalami genangan pada saat musim 
penghujan. Genangan tersebut menyebabkan 
kerusakan konstruksi jalan yang mengakibatkan 
terganggunya aktivitas masyarakat sekitar dan 
masyarakat pengguna jalan utama kawasan 
tersebut. 
Kawasan tersebut pada dasarnya sudah 
memiliki sistem drainase, namun sistem drainase 
eksisting belum berfungsi dengan baik yang di 
akibatkan dari  kondisi saluran yang rusak dan 
belum adanya saluran di beberapa tempat 
sehingga menyebabkan terjadinya genangan. 
Pentingnya penataan kembali jaringan sistem 
drainase di kawasan tersebut agar supaya sistem 
drainase yang ada di daerah tersebut dapat 
berfungsi dengan baik yang bertujuan 
mengurangi genangan dan segala akibatnya. 
 
Rumusan Masalah 
Terjadinya genangan di beberapa titik di 
jalan utama kawasan Kantor Badan Pusat 
Statistik Kelurahan Bumi Nyiur Kota Manado 
yang menganggu aktivitas masyarakat serta 
merusak konstruksi jalan raya. 
 
Batasan Masalah 
Perencanaan sistem drainase hanya di batasi 
sampai dimensi hidrolis prasarana drainase 
akibat curah hujan dan perhitungan konstruksi 
prasarana tidak dibahas.  
 
Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk : 
1. Mengidentifikasi masalah sistem drainase di 
kawasan Kantor Badan Pusat Statistik 
Kelurahan Bumi Nyiur Kota Manado.  
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2. Mendapatkan sistem drainase yang tepat 
untuk jalan utama kawasan Kantor Badan 
Pusat Statistik Kelurahan Bumi Nyiur Kota 
Manado. 
 
Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini untuk membantu 
menangani masalah drainase di kawasan Kantor 
Badan Pusat Statistik Kelurahan Bumi Nyiur 
Kota Manado, sehingga masyarakat sekitar 
terbebas dari masalah genangan air dan menjadi 
lebih nyaman dari keadaan sebelumnya. 
 
 
LANDASAN TEORI 
 
Sistem Drainase 
Drainase berasal dari bahasa Inggris 
“drainage” yang mempunyai arti mengalir, 
menguras, membuang, atau mengalirkan air. 
Drainase juga diartikan sebagai usaha untuk 
mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya 
dengan sanitasi. Ada beberapa prinsip dasar yang 
dapat menjadi patokan dalam merencanakan 
sistem drainase : 
1. Memanfaatkan sistem drainase yang ada 
semaksimal mungkin, baik saluran-saluran 
ataupun sungai yang ada. 
2. Saluran-saluran baru diusahakan mengikuti 
alur pengeringan alam ataupun tepi jalan, 
kecuali memang tidak memungkinkan untuk 
itu. 
3. Air akan dialirkan secepatnya ke pembuangan 
terdekat. Jika diperlukan sistem resapan dapat 
diterapkan. 
4. Menghindari sedapat mungkin pembongkaran 
saluran/bangunan drainase yang sudah ada 
(eksisting). 
5. Menghindari adanya pembebasan tanah yang 
berlebihan. 
6. Mengusahakan pembangunan seekonomis 
mungkin (investasi ringan) dengan tetap 
memperhatikan kualitas. 
7. Mudah dalam pelaksanaan pembangunan, 
pengoperasian dan pemeliharaan. 
 
Analisis Curah Hujan 
Analisis curah hujan merupakan 
penyelidikan awal data curah hujan sebelum 
diolah untuk digunakan pada analisis 
selanjutnya. Dalam analisis curah hujan 
diperlukan hujan kawasan yang diperoleh dari 
harga rata-rata curah hujan. 
Parameter Statistik 
Untuk menyelidiki susunan data kuantitatif 
dari sebuah variabel statistik, maka akan sangat 
membantu apabila kita mendefinisikan ukuran – 
ukuran numerik yang menjadi ciri data tersebut. 
Dalam statistik dikenal beberapa parameter yang 
berkaitan dengan analisis data (Soewarno). 
1. Mean (?̅?) 
Mean adalah harga rata-rata dari suatu 
variabel. Harga ini hanya dapat digunakan 
secara menguntungkan bila sampel terdiri dari 
sejumlah observasi yang tidak terlalu besar.  
x̅ =
1
n
∑ xini=1       (1)  
dengan : 
x̅ = curah hujan rata-rata (mm), 
xi = nilai curah hujan pada tahun  
           pengamatan ke-i (mm), 
n = jumlah data curah hujan. 
 
Persamaan nilai rata-rata untuk data 
pengamatan dalam nilai log adalah: 
logx̅ =
1
n
∑ log xini=1         (2)  
dengan : 
logx̅ = curah hujan rata-rata  
                dalam log (mm), 
log xi = nilai curah hujan pada  
                tahun pengamatan ke-i  
                dalam log (mm), 
n = jumlah data curah hujan. 
 
2. Standart Deviasi ( S ) 
Standart deviasi atau simpangan baku 
adalah suatu nilai pengukuran dispersi 
terhadap data yang dikumpulkan. Untuk data 
yang kurang dari 100 digunakan rumus Fisher 
dan Wicks dalam menghitung standart 
deviasi. 
S =  √
1
n−1
∑ (xi − x̅)2ni=1  (3) 
dengan : 
x̅ = curah hujan rata-rata (mm), 
xi = curah hujan pada tahun pengamatan  
           ke-i (mm), 
S = standart deviasi, 
n = jumlah data curah hujan. 
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Persamaan standart deviasi untuk data 
pengamatan dalam nilai log adalah: 
Slog =  √
1
n−1
∑ (log xi − log x̅)2ni=1     (4)  
dengan : 
log x̅ = curah hujan rata-rata  
                dalam log (mm), 
log xi = curah hujan pada tahun pengamatan 
                ke-i dalam log  (mm), 
Slog = standart deviasi dalam log, 
n = jumlah data curah hujan. 
 
3. Koefisien Variasi ( Cv ) 
Koefisien variasi (Coefficient Of 
Variation) adalah nilai perbandingan antara 
deviasi standart dengan nilai rata-rata hitung 
dari suatu distribusi.  
Cv =
S
x̅
              (5) 
dengan : 
x̅ = curah hujan rata-rata (mm), 
Cv = koefisien variasi, 
S = standart deviasi. 
  
4. Koefisien Skewness ( Cs ) 
Kemencengan (skewness) adalah suatu 
nilai yang menunjukkan derajat ketidak 
simetrisan (asymmetry) dari suatu bentuk 
distribusi.  
Cs =  
n ∑ (xi−x̅)3ni=1
(n−1)(n−2)S3
                           (6) 
dengan :   
x̅ = curah hujan rata-rata (mm), 
xi = curah hujan pada tahun pengamatan 
           ke-i (mm), 
n = jumlah data, 
S = standart deviasi, 
Cs = koefisien Skewness. 
Persamaan koefisien skewness untuk data 
pengamatan dalam nilai log adalah: 
Cslog =  
n ∑ (logxi−logx̅)3ni=1
(n−1)(n−2)S3
 (7) 
dengan :    
log x̅ = curah hujan rata-rata  
                dalam log (mm), 
log xi = curah hujan pada tahun pengamatan  
                ke-i dalam log (mm), 
n = jumlah data, 
Slog = standart deviasi, 
Cslog = koefisien Skewness. 
Pengukuran kemencengan (skewness) 
digunakan untuk mengetahui seberapa besar 
suatu kurva frekuensi dari suatu distribusi 
tidak simetri (menceng) yang dinyatakan 
dengan besarnya koefisien skewness. 
Bila   Cs = 0, maka berbentuk simetris 
  Cs < 0, kurva condong kekiri 
 Cs > 0, kurva condong kekanan 
 
5. Pengukuran Kurtosis ( Ck ) 
Pengukuran kurtosis dimaksudkan untuk 
mengukur keruncingan dari bentuk kurva 
distribusi, yang umumnya dibandingkan 
dengan distribusi normal. Koefisien kurtosis 
digunakan untuk menentukan keruncingan 
kurva distribusi. 
Ck =  
1
n
∑ (xi−x̅)4ni=1
S4
 (8) 
dengan :   
x̅ = curah hujan rata-rata (mm), 
Ck = koefisien Kurtosis, 
xi = nilai curah hujan pada tahun 
pengamatan ke – i (mm). 
Secara teoritis bila nilai : 
Ck = 3, disebut dengan distribusi yang 
mesokurtis (mesokurtic), artinya puncaknya 
tidak begitu runcing dan tidak begitu datar, 
serta berbentuk distribusi normal. 
Ck > 3, disebut dengan distribusi yang 
leptokurtis (leptokurtic), artinya puncaknya 
sangat runcing. 
Ck < 3, disebut dengan distribusi yang 
platikurtis (platikurtic), artinya puncaknya 
lebih datar. 
 
Uji Data Outlier 
Sebelum data pengamatan digunakan dalam 
metode-metode analisis hidrologi, harus 
dilakukan perhitungan uji data outlier yang 
gunanya untuk menilai data curah hujan yang 
ada. Dalam hal ini akan dilihat apakah ada data 
yang terlampau besar atau kecil dengan 
menentukan batas teratas dan batas terbawah. 
Data yang terdapat diluar batasan nilai tersebut 
dinyatakan sebagai data outlier. Dalam suatu 
deretan data pengamatan terdapat data outlier  
(nilai ekstrim bawah, atas, atau kedua-duanya) 
dapat diketahui dengan menelaah nilai koefisien 
skewness (Cs) data pengamatan dengan nilai 
koefisien skewness syarat uji outlier.  
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Syarat-syarat untuk pengujian data outlier 
berdasarkan koefisien skewness (Cslog) adalah 
sebagai berikut : 
• Cslog > 0,4 ; uji outlier tinggi, koreksi data 
kemudian, outlier rendah. 
• Cslog < -0,4 ; uji outlier rendah, koreksi 
data kemudian, outlier tinggi. 
• -0,4 < Cslog < 0,4 ; uji bersama outlier 
tinggi atau rendah, kemudian koreksi. 
Persamaan uji outlier tinggi dan rendah yang 
digunakan adalah sebagai berikut : 
a) Uji outlier tinggi dengan :   
log Xh = log x̅ + Kn x Slog (9) 
b) Uji outlier rendah dengan  : 
log Xl = log x̅ − Kn x Slog (10) 
Slog =  √
1
n−1
∑ (log xi − log x̅)2ni=1  (11) 
Cslog =  
n ∑ (logxi−logx̅)3ni=1
(n−1)(n−2)S3
 (12) 
dengan :  
logx̅ =  nilai rata-rata log data pengamatan, 
Cslog =  koefisien Skewness (dalam log), 
Slog =  standart deviasi (dalam log), 
Xh =  high outlier / outlier tinggi (dalam log), 
XI =  low outlier / outlier rendah (dalam log), 
Kn =  konstanta uji Outlier (diambil dari tabel 
K value test) yang tergantung dari jumlah data 
yang dianalisis. 
 
Analisis Distribusi Peluang 
Analisis distribusi peluang adalah 
menentukan besaran variabel hidrologi pada 
periode ulang tertentu. Analisis curah hujan yang 
ada harus sesuai dengan tipe distribusi datanya. 
Metode-metode distribusi yang umumnya 
dipakai adalah : 
1. Distribusi Normal 
Distribusi normal disebut juga dengan 
distribusi Gauss. 
 
Rumus : XT = x̅ + KT x S (13) 
 
dengan : 
XT
 
=  perkiraan nilai yang diharapkan terjadi 
dengan periode ulang T – tahunan, 
x̅ =  nilai rata – rata variant, 
S =  standart deviasi, 
KT = faktor frekuensi, merupakan fungsi 
dari peluang atau periode ulang dan 
tipe model matematik distribusi 
peluang yang digunakan untuk 
analisis peluang  (nilai variabel 
Gauss). 
 
2. Distribusi Log - Normal 
Distribusi log normal merupakan hasil 
transformasi dari distribusi normal dengan 
merubah variant X menjadi logaritmik Y. 
Rumus :  
Y = Y̅ + KT x Slog (14) 
dengan : 
Y = nilai logaritma X yang diharapkan 
terjadi pada peluang atau perioden 
ulang tertentu, 
Y̅ =  rata – rata nilai variant dalam log, 
Slog = standart deviasi dalam log, 
KT = karakteristik distribusi log normal. 
Nilai K dapat diperoleh dari tabel 
yang merupakan fungsi peluang 
kumulatif dan periode ulang (nilai 
variabel Gauss). 
 
3. Distribusi Gumbel 
Tipe distribusi ini umumnya digunakan untuk 
analisis data maksimum. Rumus : 
 X = x̅ + S x K (15) 
dengan : 
x̅ =  harga rata – rata sampel, 
S =  standart deviasi, 
K = 
YTr−Yn
Sn
           
(16) 
Yn = Reduced mean, yang tergantung 
jumlah sampel/data n, 
YTr = Reduced variate, yang dapat dihitung 
dengan persamaan berikut, 
 YTr = − ln {−ln
Tr−1
Tr
} (17)
 Sn =  Reduced standart deviation, yang
juga tergantung pada jumlah 
sampel/data 
 
4. Distribusi Log Pearson III 
Person telah mengembangkan serang-
kaian fungsi probabilitas yang dapat dipakai 
untuk hampir semua distribusi probabilitas 
empiris. Tidak seperti konsep melatar 
belakangi pemakaian distribusi Log Normal 
untuk banjir puncak, maka distribusi 
probabilitas ini hampir tidak berbasis teori. 
Distribusi ini masih tetap dipakai karena 
fleksibilitasnya. (Suripin, 2004) 
Tiga parameter penting dalam Log-Person III 
1. Harga rata – rata (log x̅) 
2. Simpangan baku (Slog) 
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3. Koefisien kemencengan (Cslog) 
Langkah – langkah penggunaan distribusi 
Log-Person III 
1. Ubah data kedalam bentuk logaritmis, X = 
Log X 
2. Hitung harga rata – rata (log x̅) 
3. Hitung simpangan baku (Slog) 
4. Hitung koefisien kemencengan (Cslog) 
5. Hitung logaritma hujan atau banjir dengan 
periode ulang T. 
log XT = log x̅ + K x Slog (18) 
 
Pemilihan Tipe Distribusi 
Setiap tipe distribusi memiliki sifat-sifat 
khas sehingga setiap data hidrologi harus di uji 
kesesuaiannya dengan sifat masing-masing tipe 
distribusi tersebut. Tipe distribusi yang sesuai 
dapat diketahui berdasarkan parameter-parameter 
statistik data pengamatan. Hal ini dilakukan 
dengan melakukan tinjauan terhadap syarat  
batas parameter statistik tiap distribusi dengan 
parameter data pengamatan. 
Secara teoritis, langkah awal penentuan tipe 
distribusi dapat dilihat dari parameter-parameter 
statistik data pengamatan lapangan. Parameter-
parameter yang dilakukan adalah Cs, Cv, dan Ck. 
Kriteria pemilihan untuk tiap tipe distribusi 
berdasarkan parameter statistik adalah sebagai 
berikut : 
1. Distribusi Normal 
Cs ≈ 0 ; Ck ≈ 3 
2. Distribusi Log-Normal 
Cs ≈ Cv3 + 3 CV 
Ck ≈ Cv8 + 6 Cv6 + 15 Cv4 + 16 Cv2 + 3 
3. Distribusi Gumbel 
Cs ≈ 1,14 ; Ck ≈ 5,40 
4. Bila Kriteria 3 (tiga) sebaran diatas tidak 
memenuhi, kemungkinan tipe sebaran yang 
cocok adalah Tipe Distribusi Log-Person 
III. 
 
Intensitas Curah Hujan 
Intensitas curah hujan yang berbeda-beda 
disebabkan lamanya curah hujan atau frekuensi 
kejadiannya. Intensitas curah hujan diperoleh 
dengan melakukan analisis data curah hujan, baik 
secara statistik maupun secara empiris. Analisis 
intensitas curah hujan diperoleh dari data hujan 
yang pernah terjadi. Untuk data hujan jangka 
pendek dapat digunakan rumus Tallbot, 
Sherman, Ishiguro. Apabila data hujan jangka 
pendek tidak tersedia, yang ada hanya data curah 
hujan harian maka hujan dapat dihitung dengan 
rumus Mononobe (Suripin, 2004). 
Rumus Mononobe : I =  
R24
24
(
24
t
)
2
3
   (19) 
dengan :  
I = intensitas hujan selama waktu konsentrasi  
           (mm/jam), 
t = lamanya hujan (jam), 
R24 = curah hujan  maksimum harian  
           selama 24 jam (mm). 
 
Periode Ulang 
Periode ulang (Return Period) adalah 
periode waktu / tahun dimana suatu hujan dengan 
jangka waktu tertentu dan intensitas tertentu 
berpeluang terjadi atau kemungkinan terjadinya 
satu kali dalam batas periode yang ditetapkan. 
Dalam perencanaan drainase perkotaan, perlu 
ditinjau besarnya debit banjir yang dapat terjadi 
pada periode ulang tertentu. acuan yang dapat 
digunakan antara lain standar periode ulang 
berdasarkan tipologi kota yang ditetapkan oleh 
Direktorat PLP Departemen PU, ataupun standar 
perencanaan drainase yang diberlakukan di 
propinsi Sulawesi Utara melalui Program 
Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT). 
  
Tabel 1. Periode ulang (return period) perencanaan 
drainase perkotaan 
Kelas Kota  CA CA CA CA 
< 10 
Ha 
10 - 100 
Ha 
100 - 
500 Ha 
> 500 
Ha 
Metropolitan  2 5 10 15 
Besar 2 5 5 15 
Sedang 2 5 5 10 
Kecil 2 2 2 5 
Sumber : Direktorat PLP Dept PU 
 
Waktu Konsentrasi 
Waktu konsentrasi adalah waktu yang 
diperlukan oleh air untuk mengalir dari satu titik 
terjauh dalam catchment area sampai pada titik 
yang ditinjau (titik kontrol). Untuk saluran air 
hujan perkotaan, waktu konsentrasi terdiri dari 
waktu yang diperlukan limpasan permukaan 
untuk mencapai saluran terdekat (Tl) dan waktu 
pengaliran dalam satuan (Ts). 
Persamaan yang digunakan adalah :  
Tc = Tl + Ts (20) 
Dimana :  
Tl =  [
2
3
 x 3,28 x l x 
n
√S
]  (21) 
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Ts =  
Ls
60xV
  (22) 
dengan :   
Tc = waktu konsentrasi (menit), 
Tl = waktu di lahan (menit), 
Ts = waktu di saluran (menit), 
Ll  = panjang lintasan aliran di atas permukaan  
           lahan (m), 
n = angka kekasaran manning, 
S = kemiringan lahan, 
Ls = panjang lintasan aliran di dalam saluran /  
           sungai (m), 
V = kecepatan aliran di dalam saluran 
           (m/detik).           
 
Debit Rencana 
Perhitungan debit rencana dilakukan dengan 
menggunakan persamaan rasional (Mullvaney, 
1881 dan Kuichling, 1889) persamaan yang 
digunakan adalah sebagai berikut : 
Q = 0,278xCxIxA dps (23)
 
dengan  :   
Q = debit rencana (m³/det), 
C = koefisien run off, 
I = intensitas hujan (mm/jam), 
Adps = catchment area (km2). 
 
Analisis Hidrolika 
Analisis hidrolika dimaksudkan untuk 
mendapatkan dimensi hidrolis dari saluran 
drainase dan bangunan-bangunan pelengkapnya. 
Dalam menentukan besarnya dimensi saluran 
drainase, perlu diperhitungkan kriteria-kriteria 
perencanaan berdasarkan kaidah-kaidah 
hidrolika. 
 
Penampang Hidrolis Saluran 
• Penampang berbentuk trapesium 
 
- A = (B + m x y)y  (24) 
- P = B + 2 x y √1 +  m2 (25) 
- H = y + F  (26) 
dengan : 
y  = kedalaman aliran, yaitu jarak 
vertikal dari dasar saluran yang terendah 
sampai permukaan, 
B  = lebar dasar saluran, 
Ba  = lebar atas saluran, 
m   = faktor kemiringan tebing saluran, 
F  =  tinggi jagaan, 
P  = keliling basah, 
R  = jari-jari hidrolis, R = A/P, 
A  = luas penampang basah, 
H  = tinggi total saluran, 
 
• Penampang persegi 
 
- A = B x y  (27) 
- P = B + 2 x y  (28) 
- R =  
B x y
B+2 x y
   (29) 
 
Perencanaan Gorong-gorong 
Gorong-gorong merupakan salah satu 
bangunan pelengkap dalam sistem drainase. 
Gorong-gorong adalah sarana penyeberangan 
aliran air apabila diatasnya terdapat jalan atau 
pelintasan. Gorong-gorong dapat berupa bois 
beton (lingkaran) atau box culvert (saluran empat 
persegi panjang) dengan pelat beton diatasnya 
sebagai penutup dan penahan dari jalan raya. 
• Bentuk segi empat 
 
- 
A = B x y
 (30) 
- P  = B + 2 x y (31) 
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METODOLOGI PENELITIAN 
 
Tahapan pelaksanaan penelitian : 
 
 
 
ANALISIS, HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Kondisi eksisting saluran drainase 
Berdasarkan dari hasil survei yang telah 
dilakukan di tempat penelitian Kawasan Kantor 
Badan Pusat Statistik, kondisi eksisting drainase 
yang ada di sana kurang baik. Sehingga perlu 
penataan kembali drainase-drainase yang 
bermasalah, perlu ada penambahan saluran 
drainase demi kelancaran sistem drainase yang 
ada. 
 
Gambar 1. Kondisi eksisting drainase 
 
Penentuan rencana sistem drainase 
Setelah melakukan survei di lokasi 
penelitian maka keadaan eksisting di lokasi bisa 
diketahui. Dari keadaan yang ada ditemukan 
bahwa di beberapa lokasi penelitian tidak 
mempunyai saluran dan saluran-saluran yang ada 
dangkal sehingga membuat daerah tersebut 
sering mengalami genangan hujan. Hal ini yang 
menjadi dasar untuk melakukan analisis terhadap 
drainase yang ada ini kawasan Kantor Badan 
Pusat Statistik. 
 
 
Gambar 2. Rencana sistem drainase 
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Analisis Hidrologi 
Data curah hujan 
Data curah hujan yang digunakan dalam 
analisis hidrologi adalah data curah hujan harian 
maksimum pengamatan selama 24 tahun yang 
diperoleh dari BMKG Manado yang 
menggunakan pos stasiun Winangun sebagai 
stasiun terdekat daerah penelitian. 
 
Tabel 2. Curah hujan harian maksimum di stasiun 
Winangun 
Tahun Hujan harian max (mm) 
1993 98 
1994 83 
1995 140 
1996 111 
1997 88 
1998 59 
1999 119 
2000 163 
2001 60 
2002 171 
2003 105 
2004 135,5 
2005 124 
2006 176,6 
2007 162,3 
2008 124,8 
2009 137,3 
2010 143 
2011 155,9 
2012 93,6 
2013 186,6 
2014 140 
2015 139 
2016 215,9 
 
Uji data outlier 
Pengujian data outlier dimulai dengan 
menghitung nilai-nilai parameter statistik, nilai 
rata-rata, standart deviasi, dan koefisien 
kemencengan (Skewness) dari data yang ada dan 
data pengamatan diubah dalam nilai log. 
Pengujian data outlier untuk daerah pengamatan 
kawasan Kantor Badan Pusat Statistik sebagai 
berikut : 
 
Tabel 3. Analisis data outlier 
M Xi (mm) log xi (𝐥𝐨𝐠 𝒙𝒊 − 𝐥𝐨𝐠 𝒙 ̅) (𝐥𝐨𝐠 𝒙𝒊 − 𝐥𝐨𝐠 𝒙 ̅)𝟐 (𝐥𝐨𝐠 𝒙𝒊 − 𝐥𝐨𝐠 𝒙 ̅)𝟑 
1 59 1,77085 -0,32363 0,10473 -0,03389 
2 60 1,77815 -0,31633 0,10006 -0,03165 
3 83 1,91908 -0,17540 0,03077 -0,00540 
4 88 1,94448 -0,15000 0,02250 -0,00337 
5 93,6 1,97128 -0,12320 0,01518 -0,00187 
6 98 1,99123 -0,10325 0,01066 -0,00110 
7 105 2,02119 -0,07329 0,00537 -0,00039 
8 111 2,04532 -0,04916 0,00242 -0,00012 
9 119 2,07555 -0,01893 0,00036 -0,00001 
10 124 2,09342 -0,00106 0,00000 0,00000 
11 124,8 2,09621 0,00174 0,00000 0,00000 
12 135,5 2,13194 0,03746 0,00140 0,00005 
13 137,3 2,13767 0,04319 0,00187 0,00008 
14 139 2,14301 0,04854 0,00236 0,00011 
15 140 2,14613 0,05165 0,00267 0,00014 
16 140 2,14613 0,05165 0,00267 0,00014 
17 143 2,15534 0,06086 0,00370 0,00023 
18 155,9 2,19285 0,09837 0,00968 0,00095 
19 162,3 2,21032 0,11584 0,01342 0,00155 
20 163 2,21219 0,11771 0,01386 0,00163 
21 171 2,23300 0,13852 0,01919 0,00266 
22 176,6 2,24699 0,15251 0,02326 0,00355 
23 186,6 2,27091 0,17643 0,03113 0,00549 
24 215,9 2,33425 0,23977 0,05749 0,01379 
Ʃ 3131,5 50,26748 0,00000 0,47473 -0,04744 
(?̅?) 130,4792 2,09448 
   
a. Nilai rata – rata 
 
b. Standart deviasi 
 
c. Koefisien kemencengan (Skewness) 
 
 
Dari hasil perhitungan di dapat Cslog < - 0,4. 
Maka, uji outlier rendah kemudian koreksi data 
lalu uji outlier tinggi. 
 
Uji outlier rendah 
 
 
          n = 24 
       Kn = 2,467 (Diambil dari tabel nilai Kn uji 
data outlier ‘Soewarno’. Hidrologi) 
Log Xl  = 2,09448 – (2,467 x 0,14367) 
  = 1,74005 
Xl = 54,96028 mm 
Data curah hujan terendah yang ada adalah 
59 sedangkan syarat terendah uji outlier rendah 
diperoleh 54,96028 mm jadi tidak terdapat data 
outlier rendah. Maka masih menggunakan data 
yang tetap. 
Selanjutnya dilakukan uji outlier tinggi 
untuk mengetahui data yang ada terdapat data 
outlier tinggi atau tidak. 
 
Uji outlier tinggi 
 
 
n = 24 
Kn = 2,467 (Diambil dari tabel nilai Kn uji data 
outlier ‘Soewarno’. Hidrologi) 
log Xh  = 2,09448 + (2,467 x 0,14367) 
  = 2,44891 
Xh = 281,13042 mm 
Data curah hujan tertinggi yang ada adalah 
215,9 sedangkan syarat tertinggi uji outlier tinggi 
diperoleh 281,13042 mm jadi tidak terdapat data 
outlier tinggi. Maka masih menggunakan data 
yang tetap. 
 
Parameter statistik 
Untuk mengetahui tipe distribusi yang 
digunakan, terlebih dahulu harus mengetahui 
nilai-nilai parameter statistik. Nilai-nilai 
parameter tersebut seperti berikut : 
1. Rata – rata (Mean) 
logx̅ = 
Ʃ log xi
n
 = 
50,26748
24
= 2,09448 
Slog = √
Ʃ(log xi − logx̅)2
n−1
 = √
0,47473
23
= 0,14367 
Cslog =  
nƩ(log xi−logx̅)3
(n−1)(n−2)(Slog)3
 = 
24x−0,04744
23x22x0,1436683
  
= - 0,7588 
log Xl = log x̅ − Kn x Slog 
 
log Xh = log x̅ + Kn x Slog 
 
x̅ = 
1
n
∑ xi =  
3131,5
24
=ni=1  130,4792 
Jurnal Sipil Statik Vol.5 No.3 Mei 2017 (151-166) ISSN: 2337-6732 
 
 
159 
 
2. Standart deviasi (Simpangan baku) 
 
 
3. Kofisien Variasi (Variation Coefficient) 
 
 
4. Koefisien Kemencengan (Skewness 
Coefficient) 
5.  
 
 
 
 
6. Koefisien Kurtosis (Kirtosis Coefficient) 
 
 
 
 
Tabel 4. Perhitungan parameter statistik pengamatan 
 
 
Analisis distribusi peluang 
Berdasarkan parameter statistik perkiraan 
awal tipe distribusi dilakukan dengan melihat 
syarat-syarat tipe distribusi, yaitu : 
1. Distribusi Normal 
Cs ≈ 0 ; Ck ≈ 3 
2. Distribusi Log-Normal 
Cs ≈ Cv3 + 3 CV 
Ck ≈ Cv8 + 6 Cv6 + 15 Cv4 + 16 Cv2 + 3 
3. Distribusi Gumbel 
Cs ≈ 1,14 ; Ck ≈ 5,40 
4. Bila Kriteria 3 (tiga) sebaran diatas tidak 
memenuhi, kemungkinan tipe sebaran yang 
cocok adalah Tipe Distribusi Log-Person III. 
 
 
Tabel 5. Tinjauan distribusi berdasarkan parameter 
statistik 
 
 
Analisis debit saluran eksisting 
• Catchment area 
Catchment area (daerah tangkapan) 
merupakan luas daerah limpasan yang 
berpengaruh terhadap suatu saluran. Daerah 
S =  √∑
(xi − x̅)2
n−1
n
i=1  = √
35199,05958
24−1
 = 39,12025 
Cv =  
S
x̅
=  
39,12025
130,4792
 = 0,29982 
Cs =  
n
(n−1)(n−2)S3
 x ∑ (xi − x)3ni=1  
Cs =  
24
(24−1)(24−2)x39,120253
 x 43176,16844 
Cs =  0,034 
Ck =  
n
(n−1)(n−2)(n−3)xS4
 x ∑ (xi − x)4ni=1  
Ck =  
24
(24−1)(24−2)(24−3)x39,120254
 x 135657826,7 
Ck =  0,1308 
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limpasan ditentukan berdasarkan kemiringan 
lahan yang bermuara pada saluran tertentu. 
• Koefisien pengaliran (C) 
Penentuan koefisien pengaliran (C) 
diperoleh dengan melihat penggunaan lahan pada 
lokasi perencanaan.  
• Debit limpasan 
Perhitungan debit limpasan dilakukan 
dengan menggunakan persamaan rasional. 
Sebagai contoh perhitungan tinjauan diambil 
pada (saluran 2 – 3). 
- Luas daerah pelayanan saluran (DPS)  
= 0,000054 Km2 
- Panjang lintasan alirah di lahan (LL)  
= 6 m 
- Panjang lintasan akiran di saluran (LS)  
= 6 m 
- Kemiringan lahan (s)    
= 0.0083333 
- Nilai koefisien run off    
= 0,4 
▪ Waktu konsentrasi 
- Waktu konsentrasi di saluran 
Ts =  
Ls
60 x V
=  
6
60 x 0,4
= 0,3 menit  
- Waktu konsentrasi di lahan 
Tl = [
2
3
x3,28 x l x
n
√S
]    
     = [
2
3
x3,28x6x
0,013
√0,008333
] 
     = 1,9 menit  
- Waktu konsentrasi total 
Tc = Ts + Tl  
= 0,3 menit + 1,9 menit  
= 2,2 menit = 0,04 jam 
 
▪ Intensitas curah hujan selama waktu 
konsentrasi dengan rumus Mononobe 
I =  
R24
24
(
24
t
)
2
3
=  
183,2
24
(
24
0,04
)
2
3
 
= 590,1 mm/jam 
 
▪ Debit limpasan 
Q = 0,278xCxIxAdps  
    = 0,278x0,4x590,1x0,000054  
= 0,006 m3/det 
 
Tabel 6. Debit rencana 
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Analisis Hidrolika 
• Analisis kapasitas saluran eksisting 
Analisis dimensi saluran yang dimaksudkan 
yaitu untuk mengetahui kapasitas debit air yang 
masuk ke dalam saluran.  
Untuk menghitung dimensi dan debit 
kapasitas ditinjau (saluran 20 – 21). Diketahui 
dimensai saluran seperti gambar dibawah ini : 
 
▪ y = H – F 
 = 0,32 – 0,2 
 = 0,12 m 
▪ m = 
Ba−B
2xH
=  
0,6−0,5
2x0,32
= 0,15625 
▪ Luas penampang basah 
A = (B + m x y)y 
 = (0,5 + 0,15625 x 0,12) 0,12 
 = 0,06225 m² 
▪ Keliling basah 
P = B + 2 x y √1 +  m2 
  = 0,5 + 2x0,12 √1 + 0,156252 
  = 0,74291 m 
▪ Jari – jari hidrolis 
R = A/P 
  = 0,06225/0,74291 
  = 0,08379 m 
▪ Kecepatan aliran 
V = 
1
n
xR
2
3xS
1
2 
 = 
1
0,013
 x 0,08379
2
3 x 0,004238
1
2 
= 0,9589 m/det 
▪ Debit kapasitas 
Q = 
1
n
xAxR
2
3xS
1
2 
 = 1
0,013
 x 0,06225 x 0,08379
2
3 x 0,004238
1
2 
 = 0,0597 m3/det 
▪ Debit rencana 
Q = 0,278xCxIxAdps  
 =  0,55324319 m3/det 
• Analisis kapasitas sistem saluran rencana 
Dari hasil analisis didapat saluran yang ada 
di Kawasan Kantor Badan Pusat Statistik 
Kelurahan Bumi Nyiur Kota Manado tidak 
mampu menampung debit rencana. Maka perlu 
dibuat sistem saluran rencana baru yang mampu 
menampung debit rencana dengan dimensi 
saluran sebagai berikut. Saluran yang ditinjau 
sebagai contoh perhitungan (saluran 20 – 21).  
Dari hasil perhitungan debit (Q) yang masuk 
pada saluran S(20–21) didapat Q = 0,55324 
m³/det, maka dengan debit yang ada dilakukan 
penyesuaian dimensi agar dapat menampung 
debit yang ada. Pada saluran S(20–21) digunakan 
dimensi saluran seperti berikut : 
Ba = 0,6 m 
B = 0,45 m 
H = 1 m 
Maka, 
▪ y = H – F 
  = 1 – 0,2 = 0,8 m 
▪ m = 
Ba−B
2xH
=  
0,6−0,45
2x1
= 0,075 
▪ Luas penampang basah 
A = (B + m x y)y 
 = (0,45 + 0,075 x 0,8) 0,8 = 0,408 m² 
▪ Keliling basah 
 P = B + 2 x y √1 +  m2 
  = 0,45 + 2x0,8 √1 + 0,0752 
  = 2,05449 m 
▪ Jari – jari hidrolis 
 R = A/P 
  = 0,408/2,05449 = 0,19859 m 
▪ Kecepatan aliran 
V = 
1
n
xR
2
3xS
1
2 
 = 
1
0,013
 x 0,19859
2
3 x 0,004238
1
2 
 = 1,7046 m/det 
▪ Debit kapasitas 
Q = 
1
n
xAxR
2
3xS
1
2  
= 
1
0,013
 x 0,408 x 0,19859
2
3 x 0,004238
1
2 
 = 0,6955 m3/det 
▪ Debit rencana 
Q = 0,278 C.I.Adps  
=  0,55324319 m3/det 
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Tabel 7. Perhitungan kapasitas saluran eksisting 
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Tabel 8. Perhitungan kapasitas sistem saluran rencana 
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Tabel 9. Perhitungan dimensi gorong-gorong eksisting 
 
 
Tabel 10. Perhitungan dimensi gorong-gorong rencana 
 
 
 
• Analisis kapasitas gorong-gorong eksisting 
Analisis dimensi gorong-gorong yang 
dimaksudkan yaitu untuk mengetahui kapasitas 
debit air yang masuk kedalam gorong-gorong. 
Untuk menghitung dimensi dan debit 
kapasitas ditinjau (gorong-gorong 21 – 22). 
Diketahui dimensai saluran seperti gambar 
dibawah ini : 
 
• y = H – F 
= 0,6 – 0,2 = 0,4 m 
• A = B x y 
= 1 x 0,4 = 0,4 m² 
• P = B + 2 x y 
= 1 + 2 x 0,4 = 1,8 m 
• R = A/P 
= 0,4 / 1,8 = 0,222222 
• Qkaps = µx
1
n
xAxR
2
3xS
1
2 
= 0,8 . 𝑥 1
0,013
𝑥 0,4 𝑥0,222222
2
3 𝑥0,00222222
1
2 
= 0,425721 m³/det 
• Qren = 0,278xCxIxAdps  
 =  0,55324319 m3/det 
 
• Analisis kapasitas gorong-gorong rencana 
Gorong-gorong yang direncanakan 
berbentuk persegi (plat duicker), namun 
dimensinya disesuaikan sehingga dapat 
menampung debit air yang melewati gorong-
gorong. Contohnya pada gorong-gorong G(21-
22) direncanakan gorong-gorong dengan tinggi = 
0,8 m dan lebar = 1 m, dengan koefisien debit (µ) 
= 0,8 untuk gorong-gorong berbentuk persegi 
dengan bangunan gorong-gorong tidak berada di 
atas saluran, maka didapat : 
 
▪ y = H – F 
= 0,8 – 0,2 
= 0,6 m 
▪ A = B x y 
= 1 x 0,6 
= 0,6 m² 
▪ P = B + 2 x y 
= 1 + 2x0,6 
= 2,2 m 
▪ R = A/P 
= 0,6 / 2,2 
= 0,272727 
▪ Qkaps = µx
1
n
xA R
2
3xS
1
2 
= 0,8 x 1
0,013
 x 0,6 x 0,272727
2
3 x 0,00222222
1
2 
= 0,731999 m³/det 
▪ Qren = 0,278xCxIxAdps  
  =  0,55324319 m3/det 
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Pembahasan 
• Survei lokasi 
Survei lokasi yaitu dimana melakukan survei 
genangan yang terjadi pada lokasi penelitian dan 
melihat kondisi saluran eksisting yang ada. Serta 
melakukan wawancara dengan masyarakat 
setempat untuk mengetahui secara pasti bahwa 
lokasi penelitian Kawasan Kantor Badan Pusat 
Statistik sering terjadi genangan setiap kali hujan 
turun. Lokasi penelitian ini berada jauh dari 
sungai dan pantai sehingga lokasi pembuangan 
(outlet) merupakan saluran primer terdekat. 
• Analisis Hidrologi 
Dalam proses melakukan analisis hidrologi, 
maka diperlukan data curah hujan. Data curah 
hujan yang diambil yaitu data curah hujan harian 
maksimum dengan data pengamatan selama 24 
tahun dari tahun 1993-2016 yang diambil dari 
Badan Meotorologi Klimatologi dan Geofisika 
(BMKG) Manado pada stasiun Winangun, 
karena merupakan stasiun yang berada paling 
dekat dengan lokasi penelitian. Dalam analisis 
hidrologi dilakukan uji outlier untuk mengetahui 
apakah ada data yang menyimpang dari data 
yang diambil, ternyata dalam uji outlier tidak 
terdapat data yang menyimpang. Setelah itu 
dilakukan analisis frekuensi untuk mengetahui 
hujan rencana dan tipe distribusi yang digunakan 
dengan melihat syarat-syarat tipe distribusi. Dari 
hasil perhitungan dengan menggunakan data 
yang telah dikoreksi didapat Standart deviasi (S) 
= 39,12025 , Koefisien kemencengan (Skewness 
Coefficient) (Cs) = 0,034 , Koefisien kurtosis 
(Ck) = 0,1308 , dan Koefisien variasi (Cv) = 
0,29982 dengan melihat syarat-syarat distribusi 
maka digunakan distribusi log-person III, karena 
data yang ada tidak memenuhi ketiga distribusi 
yang ada, ketiga distribusi tersebut yaitu : 
1. Distribusi Normal 
2. Distribusi Log Normal 
3. Distribusi Gumbel 
Hujan rencana yang ada didapat dari hasil 
analisis adalah XTR = 183,2 mm. Untuk 
mengetahui debit rencana digunakan persamaan 
rasional untuk mencari debit rencana Q = 
0,278.C.I.A , karena dalam perhitungan 
diperlukan intensitas curah hujan dengan rumus 
Mononobe berdasarkan waktu konsentrasi, maka 
diperlukan juga perhitungan waktu konsentrasi. 
• Analisis Hidrolika 
Pada tahap ini dilakukan analisis hidrolika 
untuk mengetahui kondisi saluran eksisting yang 
ada di lokasi penelitian apakah mampu 
menampung debit air yang masuk di saluran 
tersebut dengan mengacu pada syarat bahwa 
Qkapasitas > Qrencana. Berdasarkan hasil 
analisis yang dilakukan terhadap drainase yang 
ada sudah tidak mampu menampung debit air 
yang masuk di saluran tersebut, ini terjadi karena 
ada beberapa saluran di Kawasan Kantor Badan 
Pusat Statistik ukuran dimensi salurannya 
dangkal bahkan ada yang tidak mempunyai 
saluran. Hal ini berbanding terbalik dengan debit 
air yang masuk di saluran-saluran yang ada. 
Maka perlu dilakukan perbaikan-perbaikan serta 
penambahan saluran drainase baru di lokasi 
penelitian dan penambahan pembuatan gorong-
gorong karena banyak dari saluran yang ada 
fungsinya sudah tidak berjalan dengan baik, 
maka dengan melihat permasalahan yang ada 
dilakukan analisis hidrolika.  
Dari hasil analisis maka dilakukan : 
▪ Membuat sistem drainase yang baru. 
▪ Pembuatan ruas saluran baru, S(1-2), S(2-3), 
S(4-5), S(6-7), S(7-8), S(9-10), S(10-11), 
S(12-13), S(14-13), S(15-16), S(16-17), S(18-
17), S(19-20), S(24-25), S(25-26), S(28-29), 
S(30-31), S(32-33), S(33-34), S(35-36), S(37-
38), S(38-39), S(42-41), S(43-44), S(46-45), 
S(47-48), S(49-50), S(51-52), S(53-54), S(54-
55), S(56-57), S(58-57), S(59-60), S(60-61), 
S(62-61), S(63-64), S(66-67), S(68-69), S(69-
70), S(71-72), S(73-74). 
▪ Perubahan dimensi saluran drainase terhadap 
saluran eksisting yang ada yaitu, S(20-21), 
S(22-23), S(27-28), S(40-41), S(44-45), S(48-
49), S(64-65). 
▪ Pembuatan gorong-gorong baru, G(13-16), 
G(17-20), G(29-30), G(41-44), G(45-48), 
G(50-51), G(57-60), G(61-64), G(65-66). 
▪ Perubahan dimensi gorong- gorong terhadap 
gorong gorong eksisting yang ada yaitu, 
G(21-22). 
 
 
PENUTUP 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan dari hasil analisis maka 
disimpulkan : 
1. Di Kawasan Kantor Badan Pusat Statistik 
Kelurahan Bumi Nyiur Kota Manado sudah 
memiliki sistem drainase namun sistem itu 
tidak mampu menampung debit air yang 
masuk di saluran, karena itu masih perlu 
penambahan saluran yang baru dan serta 
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perubahan dimensi saluran eksisting, agar 
bisa menampung debit air yang masuk di 
saluran dengan mempertahankan sistem yang 
ada. 
2. Dari tujuh ruas saluran eksisting yang ada 
semuanya harus dibuat perubahan dimensi 
saluran yang baru, S(20-21), S(22-23), S(27-
28), S(40-41), S(44-45), S(48-49), S(64-65). 
3. Penambahan empat puluh satu ruas saluran 
yang baru, S(1-2), S(2-3), S(4-5), S(6-7), S(7-
8), S(9-10), S(10-11), S(12-13), S(14-13), 
S(15-16), S(16-17), S(18-17), S(19-20), S(24-
25), S(25-26), S(28-29), S(30-31), S(32-33), 
S(33-34), S(35-36), S(37-38), S(38-39), S(42-
41), S(43-44), S(46-45), S(47-48), S(49-50), 
S(51-52), S(53-54), S(54-55), S(56-57), S(58-
57), S(59-60), S(60-61), S(62-61), S(63-64), 
S(66-67), S(68-69), S(69-70), S(71-72), S(73-
74). 
4. Dari dua gorong-gorong eksisting ada satu 
yang harus dilakukan perubahan dimensi 
yaitu G(21-22). 
5. Penambahan sembilan gorong-gorong yang 
baru, G(13-16), G(17-20), G(29-30), G(41-
44), G(45-48), G(50-51), G(57-60), G(61-64), 
G(65-66). 
 
Saran 
Perlu adanya kesadaran masyarakat 
setempat agar jangan membuang sampah 
sembarangan terlebih khusus di saluran drainase 
dan perlu adanya perawatan saluran secara rutin 
oleh masyarakat setempat (kerja bakti 
membersihkan saluran). 
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